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ATEST

ATTESTATION

Nr/No. 0965/NBR/08

Wydany na podstawie § 7 punkt 9 Statutu Instytutu Elektrotechniki o atestowaniu wyroboéw oraz zgodnie z pismem
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej Nr DIN-V/RK/62/2004 z dnia 8.04.2004 1. dotyczacym uprawnienia
Instytutu Elektrotechniki do wydawania opinii 0 jakosci aparatury i urzadzen elektrycznych wysokiego i niskiego
napigcia, pradu przemiennego i stalego oraz wszelkiego sprzgtu, oprzyrzadowania i komponentéw zasilanych energia
elektryczng lub przeznaczonych do pracy pod napigciem.

Issued on the basis of § 7 clause 9 of the Electrotechnical Institute Statute and the Ministry of Economy, Labour and
Social Policy disposition No. DIN-V/RK/62/2004 of 8.04.2004 relating to the authorisation of the Electrotechnical
Institute to issue the opinions on the quality of high and low voltage, alternating and direct current electrical apparatus,
devices and every equipment, instrumentation and components supplied by electrical energy or designated for live

working.

Dla: / For:

TWELVE ELECTRIC SP. Z 0.0.
ul. Wal Miedzeszynski 162
04-987 Warszawa

Dotyczy wyrobu: / Applies to the product:

Kondensatory mocy Power capacitors
typ K.99/3 type K.99/3

Atest stanowi podstawe przyjmowania do eksploatacji, wyzej wymienionych wyrobow, dla Zakladoéw Energetycznych
Elektrowni, Zakladéw Przemystowych oraz innych Przedsigbiorstw wytwarzajacych, przesylajacych lub uzytkujacych
energi¢ elektryczna.

This Attestation is the basis for implementation of above mentioned products for Power Engineering Plants, Electric
Power Stations, Industry Plants and other Enterprises which generate, transmit or utilize electrical energy.



ATEST / ATTESTATION Nr/No. 0965/NBR/08
STWIERDZENIE DANYCH ZNAMIONOWYCH / STATEMENT OF RATING

Kondensatory mocy Power capacitors

typ K.99/3 type K.99/3

Na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych w Laboratorium Badawczym Aparatury
Rozdzielczej (LAR) — certyfikat akredytacji nr AB 074 zawartych w Sprawozdaniach nr:
On the basis of tests results carried out at the LAR Laboratory — Accreditation Certificate
No. AB 074 included in the Test Reports No.:

mozna przypisa¢ nastepujace dane znamionowe: / it is assigned the following rating:

6884/LAR/05

Typ / Type K.99/3
Napigcie znamionowe (U,,) / Rated voltage 400 V,440V,525V
Czestotliwos$é znamionowa (fy) 2/ Rated frequency 50, 60 Hz

Moc znamionowa (Qy) / Rated power 2,5 - 50 kvar
Dopuszczalne przepigcia (U,.,) / Permissible overvoltages Uy + 10% do 8 h/dob¢/day
Dopuszezalne przecigzenie (Z,..,) / Permissible overload 1,5In

Straty w kondensatorze / Capacitor losses < 0,5 W/kvar
Tolerancja pojemnosci / Tolerance of capacity 5% / +15%
Napigcie wytrzymywane miedzy zaciskami / Withstand voltage between terminals 215Uy, 28
Napigcie wytrzymywane zaciski — obudowa / Withstand voltage terminals to enclosure 3kV,10s
Napi@gie udamvye wytrzymywane zaciski — (?budowa (Uimp) 8 KV, 1,2/50 ps
Rated impulse withstand voltage between terminals and enclosure .

Stopiei ochrony w pozycji pionowej / Degree of protection in vertical position P41
Kategoria temperatury / Temperature category -25/D
Rezystor rozladowczy (wbudowany) / Discharge resistor (built in) <50 V /within 1 min
Wykonanie kondensatora / Design of capacitor ms:?:’ob:geﬁfu;;;yl’ :l;.l_l::::n(?

Niniejszy atest odnosi si¢ tylko do przedmiotu badanego. Producent ponosi odpowiedzialno$¢ za kazdy inny wyréb

oznaczony tak samo jak wyréb badany.

This Attestation applies only to the object tested. The responsibility for conformity of any object having the same

designations with that tested rest with the Manufacturer.

Termin waznosci atestu / This Attestation is valid till: 2011.05.19

Przedmiot badania zostal poddany sprawdzeniom i uznany, w zakresie okreslonym w Sprawozdaniu, za zgodny z

normami:

A sample of the product has been tested and found, in a scope specified in the Test Report, to be in conformity with the

standards:

PN-EN 60831-1:2000 Kondensatory samoregenerujace do rownoleglej kompensacji mocy biernej w sieciach

+ Zmiana A1:2004 elektroenergetycznych pradu przemiennego o napigciu znamionowym do 1 kV wiacznie -
Wymagania ogélne - Wykonanie, badania i ocena - Wymagania dotyczace bezpieczenstwa --
Wytyczne instalowania i uzytkowania

PN-EN 60831-2:2000/ Kondensatory samoregenerujace do rownoleglej kompensacji mocy biernej w sieciach

Ap1:2002 elektroenergetycznych pradu przemiennego o napigciu znamionowym do 1 kV wilacznie - Préba

starzenia, proba samoregeneracji i proba zniszczenia

W oparciu o powyzsze stwierdza si¢, ze wyréb spelnia wymagania stawiane urzadzeniom przeznaczonym do
stosowania w elektroenergetyce. / On the basis of above this is to certify that product fulfill
the requirements stated for the equipment designated to power engineering application.
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